Formularz nr SBW/02 z dnia 18.08.2020r.

Laboratorium

11-400 Ketrzyn, Pl. J. Pitsudskiego 5
tel. 89 754 21 63, fax. 89 754 21 41

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ketrzynie

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 657

Znak sprawy : L-SBW.4051.2. 1 .2021

Sprawozdanie nr L - SBW /

strona 2 / stron 2

Ketrzyn, dn. 11.01.2021 r.
12021 z badania prébki wody do spozycia

Oznakowanie prébki przez klienta 1/Weg NajwyZsza dopuszczalna
rtos¢ wg:
Kod prébki 1 warto$é wg
R dzenie MZ
Badana cecha Metoda badari Jednostka miary Wynik badania* ozporzadzenie M

Badania mikrobiologiczne

z dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017 poz.2294)

Ogélna liczba mikroorganizméw (jtk)

PN-EN 1SO 6222:2004
w temp. 2242°C po 72 h

jtk/ 1mi

158 (135;1

83)

bez nieprawidtowych zmian

Badana cecha Metoda badan

Jednostka miary

Wynik badania

NPL bakterii grupy coli
Vietoda NPL (Colilert)

NPL bakterii Escherichia coli
Vletoda NPL (Colilert)

PN-EN ISO 9308-2:2014-06

NPL /100ml

<1

NPL / 100m}

<1

tk — liczba mikroorganizmdw
\NPL- najbardziej prawdopodobna liczba bakterii

'niepewnosc wyniku badania/pomiaru wyrazona jako niepewnosé rozszerzona przy poziomie ufno$ci 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k = 2

wartosci ze znakiem ,<" i ,>" stanowig odpowiednio dolng i géma granice zakresu pomiarowego metody

3adania mikrobiologiczne wykonano w dniach:  08-11.01.2021 r.

Nyniki badart odnosza sie wytgcznie do badanej prébki. Podana niepewno$é nie obejmuje etapu pobierania prébki,

N przypadku dostarczenia prébek przez Zleceniodawce Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobrania

transportu prébki. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w cato$ci.

Zatwierdza
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Informacje dostarczone przez klienta:

1. Badania wykonano na zlecenie: HK PSSE w Wegorzewie
zlecenie nr HK.1/Weg/2021/1/2021 z dn. 08.01.2021 r.

2. Miejsce, data i godzina pobrania prébki: Wodociag publiczny Radziszewo- budynek 10/3
dn. 08.01.2021 r., godz. 13:00

3. Prébka pobrana przez: prébkobiorce, pracownika PSSE w Wegorzewie

4. Cel badania: przedstawienie wynikow w obszarze regulowanym prawnie

5. Do wynikow badan nie podano stwierdzenia zgodno$ci — zgodnie ze zleceniem nr HK.1/Weg/2021/1/2021 z dn. 08.01.2021 .

Informacje podane przez laboratorium:

1. Data i godzina przyjgcia probki do laboratorium:  dn. 08.01.2021 r., godz. 13:45
2. Stan prébki: pozytywny

Oznakowanie prébki przez kiienta 1/Weg Najwyzsza dopuszczalna
. wartosé wg:
Kod probki 1 9
. f Py Rozporzadzenie I'VIZ
Badana cecha Metoda badar Jednostka miary Wynik badania 2 dnia 07 42.2017
(Dz.U. 2017 poz.2294)
Badania fizyczno — chemiczne
PN-EN ISO 7887:2012 7 +H- 1 Akceptowalna przez konsumentow |
Barwa Metoda C mg/l (PY) pH probki przesaczonej 7.4 bez nleprawldiowych zmian
Akceptowaina przez konsumentow |
Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU (FNU) 0,32 +- 0,06 bez nleprawidiowych zmlan. Zalecany
zakres wartoécl do 1,0
Mangan PN-C-04590-03:1992" pg /i <25 50
Zelazo PN-ISO 6332:2001 g /1 <20 200

*niapewnasc, wyniku badania/pomiaru wyrazona jako niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufno$ci 95% | wspdlczynniku rozszerzenia k = 2
- warto$ci ze znakiem ,<" i ,>" stanowig odpowiednio doing i goéma granice zakresu pomiarowego metody
W-norma wycofana z katalogu PN. Laboratorium posiada wystarczajace argumenty techniczne i merytoryczne do jej stosowania

Badania fizyczno — chemiczne wykonano w dniu: 08.01.2021r.
Autoryzuje
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