PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wegorzewie
11-600 Wegorzewo ; ul. 3 Maja 17 B
tel. 427 28 13 ; tel./fax 427 28 83

KOMUNIKAT Nr 2/2023
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wegorzewie z dnia 21.04.2023 r.

o stwierdzeniu warunkowej przydatnosci wody do spozycia

z wodociagu publicznego Radziszewo, do czasu odwolania

W dniu 18.04.2023 r. zostaly pobrane do badania prébki wody z wodociggu publicznego

Radziszewo zaopatrujgcego miejscowosci: Radziszewo, Krzywinskie i Stregielek. W dniu

21.04.2023 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wegorzewie stwierdzit

warunkowg przydatno$¢ wody do spozycia z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne

spowodowane wysoka warto$cig parametru - ogdlna liczba mikroorganizméw w 22° C.

W zwigzku z powyzszym zobowiazuje si¢ producenta wody do:

1;

Skutecznego poinformowania uzytkownikéw wodociggu publicznego Radziszewo

o warunkowej przydatnosci wody do spozycia.

Podjecia natychmiastowych dziatan w celu doprowadzenia jakosci wody do wymagan

okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017 r., poz. 2294).
ZALECENIA

Woda warunkowo przydatna do spozycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga tez woda do: przygotowania positkow, mycia

spozywanych na surowo owocéw i warzyw, mycia z¢bow, mycia naczyn, kapieli

noworodkoéw i niemowlat.

Woda bez przegotowania moze by¢ stosowana do codziennego mycia, prania

odziezy, prac porzadkowych (np. mycie podlég) i splukiwania toalet.

UWAGA: wodg¢ nalezy gotowa¢ przez minimum 2 minuty, a nastepnie bez gwaltownego
schladzania pozostawi¢ do ostudzenia.

2 min.
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