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Na podstawie § 21 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz.2294 )
w wyniku pobrania prébek wody w dniu 3.09.2019 r. z wodociaggu publicznego
Radziszewo apisanych w protokéle Nr HK 4020.2.20.2019 z dnia 3.¢9.2019 r.
Nr prébki: 38/Weg/2019 — SUW

39/Weg/2019 — Budynek nrm10/6
oraz sprawozdania laboratoryjnego Nr L/SBW/409-410/2019

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wegorzewie
stwierdza przydatnosé wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w probkach zbadanych w laboratorium PPIS w Kgtrzynie opisanych jak wyzej, w
zakresie zbadanych parametrow mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada
wymaganiom sanitarnym okreslonym w zatacznikach nr 1A i 1C do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. 22017 r. poz.2294 )
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